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	ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 


	На «Капітальний ремонт будівлі басейну по вул.Незалежності, 22 в м. Добропілля Донецької області. Будівля
басейну. Коригування»
	 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№
п/п
	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Розбирання цегляних перегородок
	 м3
	3,52
	 

	2
	Розбирання цементних покриттiв пiдлог
	м2
	586
	 

	3
	Розбирання цегляних перегородок
	 м3
	1,68
	 

	4
	Розбирання цементних покриттiв пiдлог
	м2
	365,4
	 

	5
	Розбирання цегляних перегородок
	 м3
	1,46
	 

	6
	Розбирання цементних покриттiв пiдлог
	м2
	328,65
	 

	7
	Розбирання сходових маршiв по основi iз грунту
	м2
	80
	 

	8
	Розбирання фундаментiв залiзобетонних
	м3
	34
	 

	9
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 у вiдвал, група
ґрунту 3
	 м3
	12,5
	 

	10
	Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом
	м3
	1,25
	 

	11
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю
96 кВт [130 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група
грунтiв 2
	м3
	12,5
	 

	 
	Фундамент Фм-1
	 
	 
	 

	12
	Ущiльнення грунту щебенем
	м2
	29,13
	 

	13
	Улаштування бетонної пiдготовки
	м3
	2,4
	 

	14
	Улаштування стрiчкових фундаментiв залiзобетонних,
при ширинi по верху до 1000 мм
	м3
	24,17
	 

	 
	Підпірна стіна См-1
	 
	 
	 

	15
	Улаштування залiзобетонних пiдпiрних стiн , висотою до
6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм
	 м3
	4,5
	 

	16
	Установлення металевих огорож без поручня
	м
	16,2
	 

	17
	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші
	 м2
	59
	 

	 
	Підсилення несучих елементів чаші басейну
	 
	 
	 

	18
	Пiдсилення iснуючих залiзобетонних балок монолiтними
залiзобетонними обоймами набризком
	м3
	45
	 

	 
	Навіс
	 
	 
	 

	19
	Виготовлення балок та iнших подiбних конструкцiй
будiвель
	т
	0,500126
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	20
	Виготовлення вантив В-І,В-ІІ
	т
	0,195327
	 

	21
	Монтаж одиночних балок та вантив масою до 1 т
	т
	0,69545
	 

	22
	Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкцiях,
дiаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	шт
	28
	 

	23
	Установлення в готовi гнiзда iз заробленням анкерних
болтiв довжиною до 1 м
	т
	0,028
	 

	24
	Монтаж каркасiв навісу
	т
	0,830841
	 

	25
	Грунтування металевих поверхонь за один раз
грунтовкою ГФ-021
	м2
	18,574
	 

	26
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ХВ-124
	м2
	18,574
	 

	27
	Улаштування козирка скляного
	м2
	81
	 

	28
	Виготовлення балок та iнших подiбних конструкцiй
промислових будiвель
	т
	0,319781
	 

	29
	Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкцiях,
дiаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	шт
	3
	 

	30
	Грунтування металевих поверхонь за один раз
грунтовкою ГФ-021
	м2
	6,47
	 

	31
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ХВ-124
	м2
	6,47
	 

	32
	Пiдсилення прорізу стальними обоймами
	т
	0,29071
	 

	33
	Улаштування армованих цегляних перегородок з
прорізами товщиною 0,5 цеглини в примiщеннях
площею бiльше 5 м2
	 м2
	78,53
	 

	34
	Закладання окремих дiлянок внутрiшнiх стiн iз цегли
	 м3
	15,65
	 

	35
	Укладання перемичок масою до 0,3 т
	шт
	8
	 

	36
	Очищення поверхонь ферм щiтками
	м2
	679
	 

	37
	Знепилювання металевих поверхонь
	м2
	679
	 

	38
	Грунтування металевих поверхонь за один раз
грунтовкою ГФ-021
	м2
	679
	 

	39
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 /роботи iз захисту стельових поверхонь
вiд корозiї/ /при роботi з риштувань,пiдвiсних помостiв,
колисок на висотi бiльше 4 м/ /гратчастих поверхонь/
	м2
	679
	 

	40
	Установлення та розбирання внутрiшнiх металевих
трубчастих iнвентарних риштувань при висотi
примiщень до 6 м
	м2
	885
	 

	41
	Додавати на кожнi наступнi 4 м висоти примiщень
	м2
	885
	 

	42
	Монтаж стель пiдвiсних алюмiнiєвих /монтаж
конструкцiй, пофарбованих у заводських умовах, або
непофарбованих, що поставляються в пакетах/
	м2
	716,5
	 

	43
	Улаштування каркасу багаторівневих підвісних стель із
металевих профілів для підшивання гіпсокартонними і
гіпсоволонистими листами
	 т
	1,7775
	 

	44
	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.
	 м2
	115,5
	 

	45
	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и
листами
	 м2
	13,5
	 

	46
	Вітраж стелі
	м2
	18,02
	 

	47
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	118,5
	 

	48
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	118,5
	 

	49
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування [в
примiщеннях висотою бiльше 4 м]
	м2
	118,5
	 

	50
	Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами
[фальшстiни] по металевому каркасу
	м2
	553
	 

	51
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	553
	 

	52
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	553
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	53
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування [в
примiщеннях висотою бiльше 4 м]
	м2
	553
	 

	54
	Обклеювання стiн вологостійкими шпалерами на
паперовiй основi
	м2
	45
	 

	55
	Механічне зачищення бетонних покриттiв
	м2
	92
	 

	56
	Гладке облицювання пілонів, вишки для стрибків,
стартових тумб
	м2
	92
	 

	57
	Установлення металевих огорож без поручня
	м
	73
	 

	58
	Установлення склянної огорожі балкону
	м
	29,5
	 

	59
	Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї
	м2
	170
	 

	60
	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної
гiдроiзоляцiї
	м2
	170
	 

	61
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	170
	 

	62
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	170
	 

	63
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт
	м2
	170
	 

	64
	Улаштування плiнтусiв з плиток керамiчних
	м
	95,7
	 

	65
	Розбирання облицювання стiн з керамiчних
глазурованих плиток
	м2
	55
	 

	66
	Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки по
цегляних та бетонних поверхнях
	м2
	55
	 

	67
	Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi
цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону
	м2
	55
	 

	68
	Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт
	м2
	55
	 

	69
	Установлення в готовi гнiзда iз заробленням анкерних
пластин довжиною до 1 м
	т
	0,0126
	 

	70
	Улаштування залiзобетонних перегородок висотою до 3
м, товщиною до 100 мм
	м3
	0,426
	 

	71
	Улаштування перегородок iз скляних блокiв
	 м2
	3
	 

	72
	Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт
	м2
	17,04
	 

	73
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	м2
	19,31
	 

	74
	Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї
	м2
	19,31
	 

	75
	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної
гiдроiзоляцiї
	м2
	19,31
	 

	76
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	19,31
	 

	77
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	19,31
	 

	78
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	19,31
	 

	79
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
олiйної, перхлорвiнiлової фарби
	м2
	19,31
	 

	80
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	19,31
	 

	81
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	19,31
	 

	82
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	19,31
	 

	83
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	19,31
	 

	84
	Розбирання облицювання стiн з керамiчних
глазурованих плиток
	м2
	53,1
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	85
	Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки по
цегляних та бетонних поверхнях
	м2
	53,1
	 

	86
	Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi
цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону
	м2
	53,1
	 

	87
	Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт
	м2
	53,1
	 

	88
	Установлення в готовi гнiзда iз заробленням анкерних
пластин довжиною до 1 м
	т
	0,0126
	 

	89
	Улаштування залiзобетонних перегородок висотою до 3
м, товщиною до 100 мм
	м3
	0,426
	 

	90
	Улаштування перегородок iз скляних блокiв
	 м2
	3
	 

	91
	Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт
	м2
	17,04
	 

	92
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	м2
	18,74
	 

	93
	Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї
	м2
	18,74
	 

	94
	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної
гiдроiзоляцiї
	м2
	18,74
	 

	95
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	18,74
	 

	96
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	18,74
	 

	97
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	18,74
	 

	98
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
олiйної, перхлорвiнiлової фарби
	м2
	18,74
	 

	99
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	18,74
	 

	100
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	18,74
	 

	101
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	18,74
	 

	102
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	18,74
	 

	103
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	м2
	131,12
	 

	104
	Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальної бiтумною
мастикою в один шар товщиною 2 мм
	м2
	131,12
	 

	105
	Додавати на кожний наступний шар гiдроiзоляцiї
обмазувальної бiтумною мастикою товщиною 1 мм
	м2
	131,12
	 

	106
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	131,2
	 

	107
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	131,2
	 

	108
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	131,2
	 

	109
	Установлення скляних, орнаментованих, виробів,
поверхні резеткі на підлозі, кількість виробів на 1 м2 до
10 шт
	м2
	8,68
	 

	110
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	66,87
	 

	111
	Розбирання облицювання стiн з керамiчних
глазурованих плиток
	м2
	172,63
	 

	112
	Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки по
цегляних та бетонних поверхнях
	м2
	172,63
	 

	113
	Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi
цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону
	м2
	172,63
	 

	114
	Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт
	м2
	172,63
	 

	115
	Улаштування основи під опорядження скла матового
прямокутних колон, по каменю і бетону
	м2
	2,964
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	116
	Облицювання скляними панелями поверхонь стовпiв по
цеглi та бетону
	м2
	2,964
	 

	117
	Улаштування обшивки кесона гіпсокартонними листами
з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого
каркасу
	м2
	25
	 

	118
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	25
	 

	119
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	25
	 

	120
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	25
	 

	121
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	25
	 

	122
	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"
	м2
	77,52
	 

	123
	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"
	м2
	77,52
	 

	124
	Монтаж стель пiдвiсних алюмiнiєвих панельних
перфорованих типа Luxalon
	м2
	25
	 

	125
	Опорядження стель вітражом КВ-2
	м2
	7,65
	 

	126
	Установлення та розбирання внутрiшнiх металевих
трубчастих iнвентарних риштувань при висотi
примiщень до 6 м
	м2
	95
	 

	127
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами вітража по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	7,65
	 

	128
	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів
	м2
	66
	 

	129
	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.
	 м2
	66
	 

	130
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	92
	 

	131
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	92
	 

	132
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	92
	 

	133
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	92
	 

	134
	Облицювання мозаїкою поверхонь торців по цеглi та
бетону
	м2
	4,1
	 

	135
	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	м2
	100,5
	 

	136
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	192,5
	 

	137
	Високоякiсне штукатурення стін з механізованим
нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю
5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару
штукатурки 20 мм
	м2
	100,5
	 

	138
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	100,5
	 

	139
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	100,5
	 

	140
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	100,5
	 

	141
	Установлення скляних погонних деталей
орнаментованих, плоских малюнка [порiзки, пояса,
фризи, каплi тощо] шириною до 100 мм
	м
	75
	 

	142
	Опорядження стін дзеркалами
	м2
	33,93
	 

	143
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	95
	 

	144
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	95
	 

	145
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
Cerezit CN-69 товщиною 5 мм
	м2
	95
	 

	146
	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини
стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69
	м2
	95
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	147
	Улаштування покриттів з лiнолеуму на клеї зі
зварюванням полотнища у стиках
	м2
	95
	 

	148
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	46
	 

	149
	Установлення металевих поручнів з нерж металопрокату
	м
	17,4
	 

	 
	Стелаж СА-1
	 
	 
	 

	150
	Улаштування стелажу на металевому каркасі з
обшивкою гіпсокартонними листами
	м2
	6,19
	 

	151
	Установлення перфорованих штукатурних кутиків
	м
	24,76
	 

	152
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	12,38
	 

	153
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	12,38
	 

	154
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	12,38
	 

	 
	Стелаж СА-2
	 
	 
	 

	155
	Улаштування стелажу на металевому каркасі з
обшивкою гіпсокартонними листами
	м2
	3,594
	 

	156
	Установлення перфорованих штукатурних кутиків
	м
	23,96
	 

	157
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	7,188
	 

	158
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	7,188
	 

	159
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	7,188
	 

	 
	Деревяна панель ДП-1 -10шт ; ДП-2 - 2шт.
	 
	 
	 

	160
	Улаштування панелей деревяних
	м2
	14,705
	 

	161
	Полiпшене фарбування колером олiйним панелей по
дереву
	м2
	14,705
	 

	162
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
олiйної, перхлорвiнiлової фарби
	м2
	14,86
	 

	163
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	14,86
	 

	164
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	14,86
	 

	165
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	14,86
	 

	166
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	14,86
	 

	167
	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"
	м2
	9,09
	 

	168
	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"
	м2
	9,09
	 

	169
	Опорядження стель склом
	м2
	12,04
	 

	170
	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	м2
	154,39
	 

	171
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	190,38
	 

	172
	Високоякiсне штукатурення стін з механізованим
нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю
5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару
штукатурки 20 мм
	м2
	154,39
	 

	173
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	154,39
	 

	174
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	154,39
	 

	175
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	154,63
	 

	176
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	м2
	35,99
	 

	177
	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної
гiдроiзоляцiї
	м2
	35,99
	 

	178
	Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї
	м2
	35,99
	 

	179
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	35,99
	 

	180
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	35,99
	 

	181
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	35,99
	 

	182
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	37,53
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	183
	Розбирання дерев'яних плiнтусiв
	м
	16,8
	 

	184
	Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну
	м2
	17,18
	 

	185
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	17,18
	 

	186
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	17,18
	 

	187
	Улаштування покриттів з лiнолеуму на клеї зі
зварюванням полотнища у стиках
	м2
	17,18
	 

	188
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	16,8
	 

	189
	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	м2
	52,81
	 

	190
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	69,99
	 

	191
	Високоякiсне штукатурення стін з механізованим
нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю
5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару
штукатурки 20 мм
	м2
	69,99
	 

	192
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	52,81
	 

	193
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	52,81
	 

	194
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	52,81
	 

	195
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	52,81
	 

	196
	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"
	м2
	17,18
	 

	197
	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"
	м2
	17,18
	 

	198
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	м2
	16,87
	 

	199
	Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї
	м2
	16,87
	 

	200
	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної
гiдроiзоляцiї
	м2
	16,87
	 

	201
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	16,87
	 

	202
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	16,87
	 

	203
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	16,87
	 

	204
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	16,85
	 

	205
	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	м2
	52,86
	 

	206
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	69,73
	 

	207
	Високоякiсне штукатурення стін з механізованим
нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю
5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару
штукатурки 20 мм
	м2
	69,73
	 

	208
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	52,86
	 

	209
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	52,86
	 

	210
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	52,86
	 

	211
	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"
	м2
	16,84
	 

	212
	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"
	м2
	16,84
	 

	213
	Розбирання облицювання стiн з керамiчних
глазурованих плиток
	м2
	40,52
	 

	214
	Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки по
цегляних та бетонних поверхнях
	м2
	40,52
	 

	215
	Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi
цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону
	м2
	40,52
	 

	216
	Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт
	м2
	40,52
	 

	217
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	м2
	6,6
	 

	218
	Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї
	м2
	6,6
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	219
	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної
гiдроiзоляцiї
	м2
	6,6
	 

	220
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	6,6
	 

	221
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	6,6
	 

	222
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	6,6
	 

	223
	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"
	м2
	6,6
	 

	224
	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"
	м2
	6,6
	 

	225
	Розбирання облицювання стiн з керамiчних
глазурованих плиток
	м2
	37,41
	 

	226
	Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки по
цегляних та бетонних поверхнях
	м2
	37,41
	 

	227
	Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi
цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону
	м2
	37,41
	 

	228
	Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт
	м2
	37,41
	 

	229
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	м2
	6,83
	 

	230
	Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї
	м2
	6,83
	 

	231
	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної
гiдроiзоляцiї
	м2
	6,83
	 

	232
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	6,83
	 

	233
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	6,83
	 

	234
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	6,83
	 

	235
	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"
	м2
	6,83
	 

	236
	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"
	м2
	6,83
	 

	237
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	м2
	4,68
	 

	238
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	4,68
	 

	239
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	4,68
	 

	240
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	4,68
	 

	241
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	8,1
	 

	242
	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	м2
	26,61
	 

	243
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	31,29
	 

	244
	Високоякiсне штукатурення стін з механізованим
нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю
5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару
штукатурки 20 мм
	м2
	26,61
	 

	245
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	26,61
	 

	246
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	26,61
	 

	247
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	26,61
	 

	248
	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"
	м2
	4,68
	 

	249
	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"
	м2
	4,68
	 

	250
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	м2
	4,65
	 

	251
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	4,65
	 

	252
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	4,65
	 

	253
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	4,65
	 

	254
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	9,4
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	255
	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	м2
	29,85
	 

	256
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	34,5
	 

	257
	Високоякiсне штукатурення стін з механізованим
нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю
5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару
штукатурки 20 мм
	м2
	29,85
	 

	258
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	29,85
	 

	259
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	29,85
	 

	260
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	29,85
	 

	261
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
олiйної, перхлорвiнiлової фарби
	м2
	4,65
	 

	262
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	4,65
	 

	263
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	4,65
	 

	264
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	4,65
	 

	265
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	4,65
	 

	266
	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	м2
	69,66
	 

	267
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	90,66
	 

	268
	Високоякiсне штукатурення стін з механізованим
нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю
5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару
штукатурки 20 мм
	м2
	69,66
	 

	269
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	69,66
	 

	270
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	69,66
	 

	271
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	69,66
	 

	272
	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші
	 м2
	21
	 

	273
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	21,82
	 

	274
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
олiйної, перхлорвiнiлової фарби
	м2
	21
	 

	275
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	21
	 

	276
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	21
	 

	277
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	21
	 

	278
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	21
	 

	279
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	м2
	15,06
	 

	280
	Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї
	м2
	15,06
	 

	281
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	15,06
	 

	282
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	15,06
	 

	283
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	15,06
	 

	284
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	15,65
	 

	285
	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"
	м2
	15,06
	 

	286
	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"
	м2
	15,06
	 

	287
	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	м2
	49,24
	 

	288
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	64,3
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	289
	Високоякiсне штукатурення стін з механізованим
нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю
5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару
штукатурки 20 мм
	м2
	49,24
	 

	290
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	49,24
	 

	291
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	49,24
	 

	292
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	49,24
	 

	293
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	м2
	18,22
	 

	294
	Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї
	м2
	18,22
	 

	295
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	18,22
	 

	296
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	18,22
	 

	297
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	18,22
	 

	298
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	14,54
	 

	299
	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	м2
	50,6
	 

	300
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	68,82
	 

	301
	Високоякiсне штукатурення стін з механізованим
нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю
5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару
штукатурки 20 мм
	м2
	50,6
	 

	302
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	50,6
	 

	303
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	50,6
	 

	304
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	50,6
	 

	305
	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"
	м2
	18,22
	 

	306
	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"
	м2
	18,22
	 

	307
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	м2
	11,31
	 

	308
	Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї
	м2
	11,31
	 

	309
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	11,31
	 

	310
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	11,31
	 

	311
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	11,31
	 

	312
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	12,58
	 

	313
	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	м2
	30,79
	 

	314
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	42,1
	 

	315
	Високоякiсне штукатурення стін з механізованим
нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю
5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару
штукатурки 20 мм
	м2
	30,79
	 

	316
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	30,79
	 

	317
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	30,75
	 

	318
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	30,79
	 

	319
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
олiйної, перхлорвiнiлової фарби
	м2
	11,31
	 

	320
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	11,31
	 

	321
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	11,31
	 

	322
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	11,31
	 

	323
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	11,31
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	324
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	м2
	16,4
	 

	325
	Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї
	м2
	16,4
	 

	326
	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної
гiдроiзоляцiї
	м2
	16,4
	 

	327
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	16,4
	 

	328
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	16,4
	 

	329
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	16,4
	 

	330
	Улаштування плiнтусiв дерев'яних
	м
	13,89
	 

	331
	Опорядження стін вагонкою
	м2
	33,41
	 

	332
	Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки по
цегляних та бетонних поверхнях
	м2
	24,98
	 

	333
	Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi
цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону
	м2
	24,98
	 

	334
	Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт
	м2
	24,98
	 

	335
	Опорядження стелі вагонкою
	м2
	8,54
	 

	336
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	7,86
	 

	337
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	7,86
	 

	338
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	7,86
	 

	339
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	7,86
	 

	340
	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	м2
	36,3
	 

	341
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	43,24
	 

	342
	Штукатурення стін з механізованим нанесенням суміші
штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт,
продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки
20 мм
	м2
	43,24
	 

	343
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	36,3
	 

	344
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	36,3
	 

	345
	Просте фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi та
збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	36,3
	 

	346
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	м2
	6,94
	 

	347
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	6,94
	 

	348
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	6,94
	 

	349
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	6,94
	 

	350
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	9,83
	 

	351
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
олiйної, перхлорвiнiлової фарби
	м2
	6,94
	 

	352
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	6,94
	 

	353
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	6,94
	 

	354
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	6,94
	 

	355
	Просте фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi та
збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	6,94
	 

	356
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
олiйної, перхлорвiнiлової фарби
	м2
	6,94
	 

	357
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	6,94
	 

	358
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	6,94
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	359
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	6,94
	 

	360
	Просте фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi та
збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	6,94
	 

	361
	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	м2
	36,3
	 

	362
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	43,24
	 

	363
	Штукатурення стін з механізованим нанесенням суміші
штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт,
продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки
20 мм
	м2
	36,3
	 

	364
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	36,3
	 

	365
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	36,3
	 

	366
	Просте фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi та
збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	36,3
	 

	367
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	м2
	6,94
	 

	368
	Улаштування першого шару обклеювальної гiдроiзоляцiї
рулонними матерiалами на мастицi
	м2
	6,94
	 

	369
	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної
гiдроiзоляцiї рулонними матерiалами на мастицi
	м2
	6,94
	 

	370
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	6,94
	 

	371
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	6,94
	 

	372
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	6,94
	 

	373
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	9,83
	 

	374
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
олiйної, перхлорвiнiлової фарби
	м2
	6,42
	 

	375
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	6,42
	 

	376
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	6,42
	 

	377
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	6,42
	 

	378
	Просте фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi та
збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	6,42
	 

	379
	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	м2
	35,21
	 

	380
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	41,63
	 

	381
	Штукатурення стін з механізованим нанесенням суміші
штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт,
продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки
20 мм
	м2
	35,21
	 

	382
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	35,21
	 

	383
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	35,21
	 

	384
	Просте фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi та
збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	35,21
	 

	385
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	м2
	6,42
	 

	386
	Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї
	м2
	6,42
	 

	387
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	6,42
	 

	388
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	6,42
	 

	389
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	6,42
	 

	390
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	9,51
	 

	391
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
олiйної, перхлорвiнiлової фарби
	м2
	5,74
	 

	392
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	5,74
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	393
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	5,74
	 

	394
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	5,74
	 

	395
	Улаштування багетів полiвiнiлхлоридних
	м
	8,9
	 

	396
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	5,74
	 

	397
	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	м2
	32,03
	 

	398
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	37,77
	 

	399
	Високоякiсне штукатурення стін з механізованим
нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю
5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару
штукатурки 20 мм
	м2
	37,77
	 

	400
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	32,03
	 

	401
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	32,03
	 

	402
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	32,03
	 

	403
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	м2
	5,74
	 

	404
	Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї
	м2
	5,74
	 

	405
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	5,74
	 

	406
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	5,74
	 

	407
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	5,74
	 

	408
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	8,9
	 

	409
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
олiйної, перхлорвiнiлової фарби
	м2
	442,1
	 

	410
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	442,1
	 

	411
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	442,1
	 

	412
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	442,1
	 

	413
	Просте фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по штукатурцi та
збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	442,1
	 

	414
	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	м2
	295,84
	 

	415
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	737,94
	 

	416
	Штукатурення стін з механізованим нанесенням суміші
штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт,
продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки
20 мм
	м2
	295,84
	 

	417
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	295,84
	 

	418
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	295,84
	 

	419
	Просте фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi та
збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	295,84
	 

	420
	Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї
	м2
	442,1
	 

	421
	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної
гiдроiзоляцiї
	м2
	442,1
	 

	422
	Укладання металевої сiтки в цементно-бетонне покриття
	м2
	442,1
	 

	423
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	442,1
	 

	424
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	442,1
	 

	425
	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	м2
	93,38
	 

	426
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	122,16
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	427
	Високоякiсне штукатурення стін з механізованим
нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю
5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару
штукатурки 20 мм
	м2
	93,38
	 

	428
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	93,38
	 

	429
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	93,38
	 

	430
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	93,38
	 

	431
	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші
	 м2
	28,78
	 

	432
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	36,52
	 

	433
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
олiйної, перхлорвiнiлової фарби
	м2
	28,78
	 

	434
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	28,78
	 

	435
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	28,78
	 

	436
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	28,78
	 

	437
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	28,78
	 

	438
	Установлення склянної огорожі сходів
	м
	34
	 

	439
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	м2
	24,87
	 

	440
	Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї
	м2
	19,31
	 

	441
	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної
гiдроiзоляцiї
	м2
	19,31
	 

	442
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	24,87
	 

	443
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	24,87
	 

	444
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	24,87
	 

	445
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	28,2
	 

	446
	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	м2
	90,42
	 

	447
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	90,42
	 

	448
	Високоякiсне штукатурення стін з механізованим
нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю
5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару
штукатурки 20 мм
	м2
	90,42
	 

	449
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	90,42
	 

	450
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	90,42
	 

	451
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	90,42
	 

	452
	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"
	м2
	24,87
	 

	453
	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"
	м2
	24,87
	 

	454
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	м2
	44,5
	 

	455
	Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї
	м2
	44,5
	 

	456
	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної
гiдроiзоляцiї
	м2
	44,5
	 

	457
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	44,5
	 

	458
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	44,5
	 

	459
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	44,5
	 

	460
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	37,82
	 

	461
	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	м2
	113,96
	 

	462
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	113,96
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	463
	Високоякiсне штукатурення стін з механізованим
нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю
5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару
штукатурки 20 мм
	м2
	113,96
	 

	464
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	113,96
	 

	465
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	113,96
	 

	466
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	113,96
	 

	467
	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"
	м2
	44,5
	 

	468
	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"
	м2
	44,5
	 

	469
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	м2
	7,97
	 

	470
	Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї
	м2
	7,97
	 

	471
	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної
гiдроiзоляцiї
	м2
	7,97
	 

	472
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	7,97
	 

	473
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	7,97
	 

	474
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	7,97
	 

	475
	Розбирання облицювання стiн з керамiчних
глазурованих плиток
	м2
	39,51
	 

	476
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	47,48
	 

	477
	Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки по
цегляних та бетонних поверхнях
	м2
	39,51
	 

	478
	Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi
цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону
	м2
	39,51
	 

	479
	Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт
	м2
	39,51
	 

	480
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
олiйної, перхлорвiнiлової фарби
	м2
	7,97
	 

	481
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	7,97
	 

	482
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	7,97
	 

	483
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	7,97
	 

	484
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	7,97
	 

	485
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	м2
	4,66
	 

	486
	Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї
	м2
	4,66
	 

	487
	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної
гiдроiзоляцiї
	м2
	4,66
	 

	488
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	4,66
	 

	489
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	4,66
	 

	490
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	4,66
	 

	491
	Розбирання облицювання стiн з керамiчних
глазурованих плиток
	м2
	32,72
	 

	492
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	37,38
	 

	493
	Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки по
цегляних та бетонних поверхнях
	м2
	32,72
	 

	494
	Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi
цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону
	м2
	32,72
	 

	495
	Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт
	м2
	32,72
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	496
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
олiйної, перхлорвiнiлової фарби
	м2
	4,66
	 

	497
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	4,66
	 

	498
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	4,66
	 

	499
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	4,66
	 

	500
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	4,66
	 

	501
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	м2
	6
	 

	502
	Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї
	м2
	6
	 

	503
	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної
гiдроiзоляцiї
	м2
	6
	 

	504
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	6
	 

	505
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	6
	 

	506
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	6
	 

	507
	Розбирання облицювання стiн з керамiчних
глазурованих плиток
	м2
	44,24
	 

	508
	Антисептування водними розчинами стiн
	м2
	50,24
	 

	509
	Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки по
цегляних та бетонних поверхнях
	м2
	44,24
	 

	510
	Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi
цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону
	м2
	44,24
	 

	511
	Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт
	м2
	44,24
	 

	512
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
олiйної, перхлорвiнiлової фарби
	м2
	6
	 

	513
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	6
	 

	514
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	6
	 

	515
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	6
	 

	516
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	6
	 

	517
	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	м2
	71,34
	 

	518
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	100,04
	 

	519
	Високоякiсне штукатурення стін з механізованим
нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю
5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару
штукатурки 20 мм
	м2
	71,34
	 

	520
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	71,34
	 

	521
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	71,34
	 

	522
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	71,34
	 

	523
	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші
	 м2
	28,7
	 

	524
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	36,66
	 

	525
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
олiйної, перхлорвiнiлової фарби
	м2
	28,7
	 

	526
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	28,7
	 

	527
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	28,7
	 

	528
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	28,7
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	529
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	28,7
	 

	530
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	м2
	25,71
	 

	531
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	25,71
	 

	532
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	25,71
	 

	533
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	25,71
	 

	534
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	27,54
	 

	535
	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	м2
	68,72
	 

	536
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	94,43
	 

	537
	Високоякiсне штукатурення стін з механізованим
нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю
5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару
штукатурки 20 мм
	м2
	68,72
	 

	538
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	68,72
	 

	539
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	68,72
	 

	540
	Улаштування багетів полiвiнiлхлоридних
	м
	27,54
	 

	541
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	68,72
	 

	542
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
олiйної, перхлорвiнiлової фарби
	м2
	25,71
	 

	543
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	25,71
	 

	544
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	25,71
	 

	545
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	25,71
	 

	546
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	25,71
	 

	547
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	м2
	18,87
	 

	548
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	18,87
	 

	549
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	18,87
	 

	550
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	18,87
	 

	551
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	22,5
	 

	552
	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	м2
	55,29
	 

	553
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	74,16
	 

	554
	Високоякiсне штукатурення стін з механізованим
нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю
5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару
штукатурки 20 мм
	м2
	55,29
	 

	555
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	55,29
	 

	556
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	55,29
	 

	557
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	55,29
	 

	558
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
олiйної, перхлорвiнiлової фарби
	м2
	18,87
	 

	559
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	18,87
	 

	560
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	18,87
	 

	561
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	18,87
	 

	562
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	18,87
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	563
	Розбирання плiнтусiв
	м
	18,41
	 

	564
	Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму
	м2
	21,38
	 

	565
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	21,38
	 

	566
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	21,38
	 

	567
	Улаштування покриттів з лiнолеуму на клеї зі
зварюванням полотнища у стиках
	м2
	21,38
	 

	568
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	18,41
	 

	569
	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	м2
	43,86
	 

	570
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	65,24
	 

	571
	Високоякiсне штукатурення стін з механізованим
нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю
5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару
штукатурки 20 мм
	м2
	43,86
	 

	572
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	43,86
	 

	573
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	43,86
	 

	574
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	43,86
	 

	575
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
олiйної, перхлорвiнiлової фарби
	м2
	21,38
	 

	576
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	21,38
	 

	577
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	21,38
	 

	578
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	21,38
	 

	579
	Улаштування багетів полiвiнiлхлоридних
	м
	18,41
	 

	580
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	21,38
	 

	581
	Розбирання плiнтусiв
	м
	12,32
	 

	582
	Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму
	м2
	10,89
	 

	583
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	10,89
	 

	584
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	10,89
	 

	585
	Улаштування покриттів з лiнолеуму на клеї зі
зварюванням полотнища у стиках
	м2
	10,89
	 

	586
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	12,32
	 

	587
	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	м2
	29,76
	 

	588
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	40,65
	 

	589
	Високоякiсне штукатурення стін з механізованим
нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю
5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару
штукатурки 20 мм
	м2
	29,76
	 

	590
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	29,76
	 

	591
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	29,76
	 

	592
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	29,76
	 

	593
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
олiйної, перхлорвiнiлової фарби
	м2
	10,89
	 

	594
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	10,89
	 

	595
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	10,89
	 

	596
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	10,89
	 

	597
	Улаштування багетів полiвiнiлхлоридних
	м
	12,32
	 

	598
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	10,89
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	599
	Розбирання плiнтусiв
	м
	11,84
	 

	600
	Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму
	м2
	10,04
	 

	601
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	10,04
	 

	602
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	10,04
	 

	603
	Улаштування покриттів з лiнолеуму на клеї зі
зварюванням полотнища у стиках
	м2
	10,04
	 

	604
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	11,84
	 

	605
	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	м2
	28,61
	 

	606
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	38,65
	 

	607
	Високоякiсне штукатурення стін з механізованим
нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю
5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару
штукатурки 20 мм
	м2
	28,61
	 

	608
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	28,61
	 

	609
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	28,61
	 

	610
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	28,61
	 

	611
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
олiйної, перхлорвiнiлової фарби
	м2
	10,04
	 

	612
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	10,04
	 

	613
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	10,04
	 

	614
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	10,04
	 

	615
	Улаштування багетів полiвiнiлхлоридних
	м
	11,84
	 

	616
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	10,04
	 

	617
	Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	м2
	74,53
	 

	618
	Антисептування водними розчинами стiн та стель
	м2
	114,83
	 

	619
	Високоякiсне штукатурення стін з механізованим
нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю
5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару
штукатурки 20 мм
	м2
	74,53
	 

	620
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	74,53
	 

	621
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	74,53
	 

	622
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	74,53
	 

	623
	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток
	м2
	19,31
	 

	624
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
	м2
	19,31
	 

	625
	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати
	м2
	19,31
	 

	626
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
	м2
	19,31
	 

	627
	Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах
	м
	19,31
	 

	628
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
олiйної, перхлорвiнiлової фарби
	м2
	40,3
	 

	629
	Улаштування основи пiд штукатурку з сiтки по цегляних
та бетонних поверхнях
	м2
	40,3
	 

	630
	Шпаклювання стель шпаклiвкою
	м2
	40,3
	 

	631
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
	м2
	40,3
	 

	632
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	40,3
	 

	633
	Розбирання дерев'яних заповнень дверних i воротних
прорiзiв
	м2
	95,2
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	Блоки дверні внутрішні
	 
	 
	 

	634
	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із
застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку
ДПВГОд 21-7
	 блок
	1
	 

	635
	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із
застосуванням анкерів і монтажної піни.
	 блок
	25
	 

	 
	Блоки дверні внутрішні протипожежні
	 
	 
	 

	636
	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із
застосуванням анкерів і монтажної піни.
	 блок
	15
	 

	637
	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із
застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку 21-
15
	 блок
	2
	 

	 
	Блоки дверні зовнішні
	 
	 
	 

	638
	Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у
кам'яних стiнах
	м2
	26,418
	 

	 
	Укоси
	 
	 
	 

	639
	Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi
будiвлi по каменю та бетону цементно-вапняним
розчином
	м2
	62,3
	 

	640
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	62,3
	 

	641
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	62,3
	 

	642
	Установлення перфорованих штукатурних кутиків
	м
	466,285
	 

	643
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	62,3
	 

	644
	Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками
площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель
	м2
	1,92
	 

	645
	Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками
площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель
	м2
	36,036
	 

	646
	Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками
площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних
стiнах житлових і громадських будівель
	м2
	57,33
	 

	647
	Установлення віконних зливів
	м
	80,83
	 

	648
	Установлення пластикових пiдвiконних дошок
	м
	80
	 

	 
	Укоси
	 
	 
	 

	649
	Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi
будiвлi по каменю та бетону цементно-вапняним
розчином
	м2
	74,4
	 

	650
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	74,4
	 

	651
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	74,4
	 

	652
	Установлення перфорованих штукатурних кутиків
	м
	466
	 

	653
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	74,4
	 

	654
	Монтаж вітражів збiрно-розбiрних з металопласту зi
склiнням /по залiзобетонних i кам'яних опорах/ /монтаж
конструкцiй, пофарбованих у заводських умовах, або
непофарбованих, що поставляються в пакетах/
	м2
	84,121
	 

	 
	Укоси
	 
	 
	 

	655
	Високоякiсне штукатурення укосів
	м2
	5,61
	 

	656
	Шпаклювання стiн шпаклiвкою
	м2
	5,61
	 

	657
	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
	м2
	5,61
	 

	658
	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування
	м2
	5,61
	 

	659
	Очищення примiщень вiд смiття
	т
	176,512
	 

	660
	Навантаження смiття вручну
	 т
	176,512
	 

	661
	Перевезення сміття до 15 км
	т
	176,512
	 

	 

	



ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

	 
	 

	На Системи вентиляції та кондиціювання повітря

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№
п/п
	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Припливна установка АТ 4 28х24/28х24 ,продуктивністю
41,000тис.м3/год
	 
	 
	 

	1
	Установлення камер обслуговування продуктивнiстю до
31,5 тис.м3/год
	камеpа
	5
	 

	2
	Установлення фiльтрiв повiтряних [сухих]
продуктивнiстю до 31,5 тис.м3/год
	фiльтр
	2
	 

	3
	Установлення дворядних повiтронагрiвникiв без
обвiдного каналу продуктивнiстю до 31,5 тис.м3/год
	шт
	1
	 

	4
	Установлення дворядних повiтроохолоджувачiв без
обвiдного каналу продуктивнiстю до 31,5 тис.м3/год
	шт
	1
	 

	5
	Установлення блокiв тепломасообмiну продуктивнiстю
до 31,5 тис.м3/год
	блок
	1
	 

	6
	Установлення клапанiв повiтряних К-0,5 [Н-503 мм]
продуктивнiстю до 40 тис.м3/год
	клапан
	4
	 

	7
	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю
до 40 тис.м3/год в комплекті з регулятором частоти
обертів і аналоговим датчиком тиску
	шт
	2
	 

	8
	Установлення вставок гнучких до радiальних
вентиляторiв
	м2
	8,0784
	 

	9
	Пульти та робочі місця, маса до 0,3 т. Установлення
мікропроцесорної системи управління
	шт
	1
	 

	10
	Прокладання повiтроводiв дiаметром понад 355 до 450
мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,
6 мм
	м2
	79,4
	 

	11
	Прокладання повiтроводiв дiаметром вiд 500 мм до 560
мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,
7 мм
	м2
	25,6
	 

	12
	Прокладання повiтроводiв дiаметром понад 560 до 800
мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,
7 мм
	м2
	68,6
	 

	13
	Прокладання повiтроводiв периметром понад 3200 до
3600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм
	м2
	105,4
	 

	14
	Прокладання повiтроводiв периметром до 4000 мм з
оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм
	м2
	160,9
	 

	15
	Прокладання повiтроводiв периметром понад 4500 до
5200 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна]
товщиною 0,9 мм
	м2
	55,7
	 




	1
	2
	3
	4
	5

	16
	Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв повiтряних
КВР iз ручним приводом периметром до 1600 мм
	шт
	1
	 

	17
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм
	шт
	2
	 

	18
	Установлення дифузорів та анемостатів
	шт
	10
	 

	19
	Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i
закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2
	грати
	1
	 

	20
	Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i
закрiпленням площею в світлі понад 2,5 до 3,5 м2
	грати
	1
	 

	21
	Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних
пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3 розмiром пластин
400х1000х1000 мм
	шт
	2
	 

	22
	Прокладання повiтроводiв периметром 3700 мм, вiд
4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталi класу Н
[нормальна] товщиною 0,9 мм
	м2
	9,46
	 

	23
	Iзоляцiя повітропроводів матами мiнераловатними
	м2
	445,1
	 

	24
	Прокладання повiтроводiв дiаметром понад 355 до 450
мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,
6 мм
	м2
	16
	 

	25
	Прокладання повiтроводiв дiаметром вiд 500 мм до 560
мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,
7 мм
	м2
	25,7
	 

	26
	Прокладання повiтроводiв дiаметром понад 560 до 800
мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,
7 мм
	м2
	80,6
	 

	27
	Прокладання повiтроводiв дiаметром вiд 900 мм до
1000 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна]
товщиною 1 мм
	м2
	43,5
	 

	28
	Прокладання повiтроводiв периметром до 4000 мм з
оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм
	м2
	188,2
	 

	29
	Прокладання повiтроводiв периметром понад 4500 до
5200 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна]
товщиною 0,9 мм
	м2
	55,7
	 

	30
	Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв повiтряних
КВР iз ручним приводом периметром до 2400 мм
	шт
	2
	 

	31
	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм
	шт
	10
	 

	32
	Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i
закрiпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2
	грати
	2
	 

	33
	Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i
закрiпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2
	грати
	8
	 

	34
	Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i
закрiпленням площею в світлі понад 2,5 до 3,5 м2
	грати
	1
	 

	35
	Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних
пластинчастих типу ПП 3-3, ВП 3-3 розмiром пластин
400х1000х1000 мм
	шт
	3
	 

	36
	Iзоляцiя повітропроводів матами мiнераловатними
	м2
	105,9
	 

	37
	Установлення камер припливних типових без секцiї
зрошення продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	камеpа
	1
	 

	38
	Прокладання повiтроводiв дiаметром до 200 мм з
оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	м2
	25,6
	 

	39
	Прокладання повiтроводiв дiаметром до 250 мм з
оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм
	м2
	5,8
	 

	40
	Прокладання повiтроводiв дiаметром понад 250 до 355
мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,
6 мм
	м2
	2,5
	 

	41
	Установлення дифузорів та анемостатів
	шт
	7
	 

	42
	Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i
закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2
	грати
	1
	 

	43
	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315
мм
	шт
	1
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	44
	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм
	клапан
	4
	 

	45
	Iзоляцiя повітропроводів матами мiнераловатними
	м2
	47,3
	 

	46
	Прокладання повiтроводiв дiаметром до 200 мм з
оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	м2
	13,2
	 

	47
	Прокладання повiтроводiв дiаметром до 250 мм з
оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм
	м2
	22,1
	 

	48
	Установлення дифузорів та анемостатів
	шт
	4
	 

	49
	Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних трубчастих
круглого перерiзу типу ГТК 1-3 дiаметром обичайки 250
мм
	шт
	1
	 

	50
	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм
	клапан
	1
	 

	51
	Установлення над шахтами зонтiв iз листової сталi
круглого перерiзу дiаметром 250 мм
	зонт
	1
	 

	52
	Установлення камер припливних типових без секцiї
зрошення продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	камеpа
	1
	 

	53
	Прокладання повiтроводiв дiаметром до 200 мм з
оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	м2
	2,1
	 

	54
	Прокладання повiтроводiв дiаметром понад 355 до 450
мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,
6 мм
	м2
	6,5
	 

	55
	Прокладання повiтроводiв периметром 800 мм або 1000
мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм
	м2
	6,9
	 

	56
	Прокладання повiтроводiв периметром до 900 мм з
оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм
	м2
	19,1
	 

	57
	Прокладання повiтроводiв периметром вiд 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм
	м2
	23,6
	 

	58
	Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i
закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2
	грати
	10
	 

	59
	Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв повiтряних
КВР iз ручним приводом периметром до 1000 мм
	шт
	6
	 

	60
	Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв повiтряних
КВР iз ручним приводом периметром до 1600 мм
	шт
	6
	 

	61
	Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних трубчастих
круглого перерiзу типу ГТК 1-3 дiаметром обичайки 250
мм
	шт
	1
	 

	62
	Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних трубчастих
типу ГТП 2-5 перерiзом 400х400 мм
	шт
	1
	 

	63
	Установлення клапанiв зворотних дiаметром до 355 мм
	клапан
	2
	 

	64
	Установлення клапанiв зворотних периметром до 1600
мм
	клапан
	1
	 

	65
	Iзоляцiя повітропроводів матами мiнераловатними
	м2
	83,2
	 

	66
	Прокладання повiтроводiв дiаметром понад 355 до 450
мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,
6 мм
	м2
	21,1
	 

	67
	Прокладання повiтроводiв периметром до 900 мм з
оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм
	м2
	2,61
	 

	68
	Прокладання повiтроводiв периметром вiд 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм
	м2
	28,92
	 

	69
	Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i
закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2
	грати
	7
	 

	70
	Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв повiтряних
КВР iз ручним приводом периметром до 1600 мм
	шт
	7
	 

	71
	Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних трубчастих
круглого перерiзу типу ГТК 1-3 дiаметром обичайки 250
мм
	шт
	1
	 

	72
	Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних трубчастих
типу ГТП 2-5 перерiзом 400х400 мм
	шт
	1
	 

	73
	Установлення клапанiв зворотних периметром до 1600
мм
	клапан
	2
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	74
	Установлення над шахтами зонтiв iз листової сталi
круглого перерiзу дiаметром 400 мм
	зонт
	1
	 

	75
	Установлення камер припливних типових без секцiї
зрошення продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	камеpа
	1
	 

	76
	Прокладання повiтроводiв периметром до 600 мм з
оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	м2
	13,5
	 

	77
	Прокладання повiтроводiв периметром 800 мм або 1000
мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм
	м2
	5,2
	 

	78
	Прокладання повiтроводiв периметром до 900 мм з
оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм
	м2
	1,8
	 

	79
	Прокладання повiтроводiв периметром вiд 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм
	м2
	2,4
	 

	80
	Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв повiтряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 1600 мм
	шт
	1
	 

	81
	Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i
закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2
	грати
	10
	 

	82
	Iзоляцiя повітропроводів матами мiнераловатними
	м2
	34,4
	 

	83
	Установлення камер припливних типових без секцiї
зрошення продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	камеpа
	1
	 

	84
	Прокладання повiтроводiв периметром до 600 мм з
оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	м2
	6,5
	 

	85
	Прокладання повiтроводiв периметром 800 мм або 1000
мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм
	м2
	5,4
	 

	86
	Прокладання повiтроводiв периметром вiд 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм
	м2
	2,4
	 

	87
	Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв повiтряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 1600 мм
	шт
	1
	 

	88
	Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i
закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2
	грати
	8
	 

	89
	Iзоляцiя повітропроводів матами мiнераловатними
	м2
	34,4
	 

	90
	Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних трубчастих
типу ГТП 2-3 перерiзом 400х200 мм
	шт
	1
	 

	91
	Установлення камер припливних типових без секцiї
зрошення продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	камеpа
	1
	 

	92
	Прокладання повiтроводiв периметром до 600 мм з
оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	м2
	13,2
	 

	93
	Прокладання повiтроводiв периметром 800 мм або 1000
мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм
	м2
	2,2
	 

	94
	Прокладання повiтроводiв периметром вiд 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм
	м2
	2,4
	 

	95
	Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв повiтряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 1600 мм
	шт
	1
	 

	96
	Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i
закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2
	грати
	8
	 

	97
	Iзоляцiя повітропроводів матами мiнераловатними
	м2
	27,7
	 

	98
	Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних трубчастих
типу ГТП 2-3 перерiзом 400х200 мм
	шт
	1
	 

	99
	Установлення камер припливних типових без секцiї
зрошення продуктивнiстю до 10 тис.м3/год
	камеpа
	1
	 

	100
	Прокладання повiтроводiв периметром до 600 мм з
оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	м2
	13,2
	 

	101
	Прокладання повiтроводiв периметром 800 мм або 1000
мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм
	м2
	2,2
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	102
	Прокладання повiтроводiв периметром вiд 1100 мм до
1600 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм
	м2
	2,4
	 

	103
	Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв повiтряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 1600 мм
	шт
	1
	 

	104
	Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i
закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2
	грати
	8
	 

	105
	Iзоляцiя повітропроводів матами мiнераловатними
	м2
	27,7
	 

	106
	Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних трубчастих
типу ГТП 2-3 перерiзом 400х200 мм
	шт
	1
	 

	107
	Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т
	шт
	2
	 

	108
	Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до
5 кг. Регулятор обертів двигуна
	шт
	2
	 

	109
	Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i
закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2
	грати
	1
	 

	110
	Прокладання повiтроводiв дiаметром до 200 мм з
оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	м2
	5,2
	 

	111
	Установлення над шахтами зонтiв iз листової сталi
круглого перерiзу дiаметром 200 мм
	зонт
	1
	 

	112
	Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т
	шт
	11
	 

	113
	Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т
	шт
	1
	 

	114
	Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до
5 кг. Регулятор обертів двигуна
	шт
	10
	 

	115
	Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i
закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2
	грати
	26
	 

	116
	Прокладання повiтроводiв дiаметром до 200 мм з
оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	м2
	53,7
	 

	117
	Прокладання повiтроводiв периметром до 600 мм з
оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	м2
	29,4
	 

	118
	Прокладання повiтроводiв периметром 800 мм або 1000
мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,
5 мм
	м2
	20,2
	 

	119
	Прокладання повiтроводiв дiаметром до 250 мм з
оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм
	м2
	16,4
	 

	120
	Установлення над шахтами зонтiв iз листової сталi
круглого перерiзу дiаметром 200 мм
	зонт
	26
	 

	121
	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм
	клапан
	8
	 

	122
	Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв повiтряних
КВР iз ручним приводом периметром до 1000 мм
	шт
	4
	 

	123
	Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних трубчастих
круглого перерiзу типу ГТК 1-1 дiаметром обичайки 125
мм
	шт
	7
	 

	124
	Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних трубчастих
круглого перерiзу типу ГТК 1-2 дiаметром обичайки 200
мм
	шт
	4
	 

	125
	Установлення клапанiв вогнезатримуючих периметром
до 1600 мм
	клапан
	2
	 

	126
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
пастою вогнезахисною ВПМ-2
	м2
	8,4
	 

	127
	Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв повiтряних
КВР iз ручним приводом дiаметром до 250 мм
	шт
	1
	 

	128
	Установлення заслiнок повiтряних i клапанiв повiтряних
КВР iз ручним приводом дiаметром до 250 мм.
Витяжний ковпак для настінного монтажу
	шт
	3
	 

	129
	Установлення грат жалюзiйних сталевих з вивiрянням i
закрiпленням площею в світлі до 0,25 м2
	грати
	3
	 

	130
	Прокладання повiтроводiв дiаметром до 200 мм з
оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	м2
	1,8
	 

	131
	Установлення внутрішніх блоків кондиціонера
	шт
	4
	 

	132
	Установлення зовнішніх блоків кондиціонера
	шт
	4
	 

	133
	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 20 мм
	 м
	90
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	134
	Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 25 мм
	м
	90
	 

	135
	Установлення внутрішніх блоків кондиціонера
	шт
	2
	 

	136
	Установлення зовнішніх блоків кондиціонера
	шт
	2
	 

	137
	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 20 мм
	 м
	40
	 

	138
	Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 25 мм
	м
	40
	 

	139
	Установлення внутрішніх блоків кондиціонера
	шт
	3
	 

	140
	Установлення зовнішніх блоків кондиціонера
	шт
	3
	 

	141
	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній до 20 мм
	 м
	70
	 

	142
	Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 25 мм
	м
	70
	 

	143
	Установлення агрегатiв повiтряно-опалювальних масою
до 0,25 т
	шт
	1
	 

	144
	Монтаж компресора V- або W-подiбного, маса 0,43 т
	шт
	2
	 

	145
	Установлення люкiв герметичних
	шт
	40
	 

	 



	
	 

	ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

	 
	 

	На Пусконалагоджувальні роботи систем вентиляції та кондиціонування повітря

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№
п/п
	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Приточно-витяжна установка ПВ1
	 
	 
	 

	1
	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний
прохідний з електричним, пневматичним приводом
	Пристр.
	4
	 

	2
	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний
або даховий, N до 20
	Пристр.
	2
	 

	3
	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1
	Установ.
	2
	 

	4
	Теплообмінник-утилізатор регенеративний, радіальний
або рекуперативний
	Пристр.
	1
	 

	5
	Вузол технологічний регулювання або захисту по
параметрах температури, відносної вологості, тиску або
витрати
	Вузол
	1
	 

	6
	Холодильна установка насосно-циркуляційна для
безпосереднього штучного охолодження з одним
двоступінчастим компресором або агрегатом, що
складається з двох [першого і другого ступенів]
компресорів, холодопродуктивність до 47 кВт [40 тис.
ккал/год]
	Установ.
	2
	 

	7
	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря
при кількості перерізів до 5
	Вен.мер.
	19
	 

	8
	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря
при кількості перерізів до 10
	Вен.мер.
	3
	 

	9
	Завіса повітряно-теплова [регульована]
	Пристр.
	1
	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	


	










ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

	 
	 

	На Опалення та теплопостачання системи ПВ1

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№
п/п
	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Монтаж електроконвекторiв потужнiстю до 1 кВт
	шт
	1
	 

	2
	Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм. Застосовно
	шт
	52
	 

	3
	Установлення опалювальних радiаторiв чавунних
	кВт
	16,64
	 

	4
	Установлення опалювальних радiаторiв сталевих
	кВт
	77,324
	 

	5
	Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах
iз сталевих труб дiаметром до 25 мм
	шт
	42
	 

	6
	Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах
iз сталевих труб дiаметром понад 25 до 50 мм
	шт
	12
	 

	7
	Прилади, що установлюються на технологiчних
трубопроводах i устаткуваннi на закладних пристроях,
з'єднання рiзальнi
	шт
	1
	 

	8
	Установлення кранiв повiтряних
	комплект
	52
	 

	9
	Установлення повітровідвідників
	шт
	8
	 

	10
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром
20 мм
	м
	75
	 

	11
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром
25 мм
	м
	300
	 

	12
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром
32 мм
	м
	255
	 

	13
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром
40 мм
	м
	65
	 

	14
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром
50 мм
	м
	100
	 

	15
	Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм цилiндрами,
напiвцилiндрами та сегментами з пiнопласту, товщина
iзоляцiйного шару 40 мм
	м
	160
	 




	1
	2
	3
	4
	5

	16
	Грунтування металевих поверхонь за один раз
грунтовкою ГФ-021 /гратчастих поверхонь/ /гратчастих
поверхонь/ за два рази чавунні радіатори
	м2
	21,64
	 

	17
	Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметром
менше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2
рази
	м2
	21,64
	 

	18
	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
дiаметром до 50 мм
	м
	795
	 

	 
	Система ПВ1
	 
	 
	 

	19
	Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих
електрозварних труб дiаметром 65 мм
	м
	74
	 

	20
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 15
мм
	м
	2
	 

	21
	Установлення повітровідвідників
	шт
	2
	 

	22
	Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм цилiндрами,
напiвцилiндрами та сегментами з пiнопласту, товщина
iзоляцiйного шару 40 мм
	м
	74
	 

	23
	Грунтування металевих поверхонь за один раз
грунтовкою ГФ-021 /гратчастих поверхонь/ /гратчастих
поверхонь/
	м2
	18
	 

	24
	Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметром
менше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2
рази
	м2
	18
	 

	25
	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
дiаметром понад 50 до 100 мм
	м
	76
	 

	 
	ВУЗОЛ ОБВ"ЯЗКИ ТЕПЛООБМІННИКА системи ПВ1 
	 
	 
	 

	26
	Прилади, що монтуються на технологiчному
трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний,
iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини;
проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-
метрiв], дiаметр трубопроводу до 50 мм/ Трьохходовий
регулюючий клапан
	шт
	1
	 

	27
	Установлення повітровідвідників
	шт
	4
	 

	28
	Установлення термометрiв в оправi прямих або кутових
	комплект
	4
	 

	29
	Установлення манометрiв з триходовим краном
	комплект
	4
	 

	30
	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск до 10 МПа
[100 кгс/см2]
	 шт
	4
	 

	31
	Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т. (Насос циркуляційний ТР 40-60/2)
	шт
	1
	 

	32
	Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах
iз сталевих труб дiаметром до 25 мм (Кран кулевий Ду-
20 HERZ)
	шт
	1
	 

	33
	Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах
iз сталевих труб дiаметром понад 50 до 100 мм (Кран
кульовий JIP-FF (з фланцами, з рукояткою), дiаметр 65
мм)
	шт
	4
	 

	34
	Прилади, що монтуються на технологiчному
трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний,
iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини;
проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-
метрiв], дiаметр трубопроводу до 80 мм. (Вентиль
балансувальний Ду 65мм “Danfoss” )
	шт
	1
	 

	35
	Установлення клапанiв зворотних на трубопроводах iз
сталевих труб дiаметром понад 50 до 100 мм
	шт
	1
	 

	36
	Установлення фiльтрiв для очищення води дiаметром
65 мм
	фiльтр
	1
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	37
	Установлення опалювальних радiаторiв сталевих
	кВт
	2,149
	 

	38
	Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах
iз сталевих труб дiаметром понад 50 до 100 мм
	шт
	1
	 

	39
	Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах
iз сталевих труб дiаметром до 25 мм
	шт
	3
	 

	 



	ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

	 
	 

	На Водопостачання та каналізація

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№
п/п
	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Обладнання
	 
	 
	 

	1
	Монтаж насосної установки
	шт
	1
	 

	2
	Монтаж устаткування виду посудин або апаратiв без
механiзмiв на вiдкритiй площадцi, маса устаткування 0,5
т
	шт
	3
	 

	3
	Монтаж установки гідроакумулятора вертикальної зі
змінною мембраною V=1000 л, P=10бар , маса 1,2 т
	шт
	1
	 

	 
	Водомірний вузол №1 (на приготування гарячої води)
	 
	 
	 

	4
	Улаштування водомiрних вузлiв, що поставляються на
мiсце монтажу зiбраними в блоки, без обвiдної лiнiї, на
фланцях, дiаметр 50 мм
	шт
	1
	 

	 
	Арматура
	 
	 
	 

	5
	Вентилi, клапани, крани чавуннi фланцевi зворотнi
поворотнi гумованi та зi свинцевим обкладанням на
умовний тиск 0,6-1 МПа [6-10 кгс/см2], дiаметр умовного
проходу 40-50 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]
	 шт
	1
	 

	6
	Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах
iз сталевих труб дiаметром понад 25 до 50 мм
	шт
	3
	 

	7
	Установлення змiшувачiв
	шт
	16
	 

	8
	Установлення манометрiв з триходовим краном
	комплект
	1
	 

	9
	Установлення пожежних кранiв дiаметром 50 мм
	шт
	10
	 

	10
	Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до
5 кг. Датчик відчинення шафи СОМК 1-8
	шт
	10
	 

	11
	Прилади, що монтуються на технологiчному
трубопроводi, дiаметр трубопроводу до 50 мм. Блок
керування пожежним краном БУПК
	шт
	10
	 

	12
	Установлення поливальних кранiв дiаметром 25 мм
	шт
	9
	 

	 
	ТРУБОПРОВОДИ
	 
	 
	 

	13
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром
20 мм
	м
	50
	 

	14
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром
25 мм
	м
	12
	 

	15
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром
32 мм
	м
	20
	 




	1
	2
	3
	4
	5

	16
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром
50 мм
	м
	32
	 

	17
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 25
мм
	м
	8
	 

	18
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50
мм
	м
	184
	 

	19
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 25
мм
	м
	10
	 

	20
	Грунтування металевих поверхонь за один раз
грунтовкою ГФ-021
	м2
	50,7
	 

	21
	Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметром
менше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2
рази
	м2
	50,7
	 

	22
	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
дiаметром до 50 мм
	м
	316
	 

	23
	Ізоляція трубопроводів ізоляційним матеріалом
Thermaflex т.6мм
	м
	90
	 

	24
	Ізоляція трубопроводів ізоляційним матеріалом
Thermaflex т.9мм
	м
	216
	 

	 
	Водомірний вузол №2 (на циркуляційному трубопроводі)
	 
	 
	 

	25
	Улаштування водомiрних вузлiв, що поставляються на
мiсце монтажу зiбраними в блоки, без обвiдної лiнiї, на
фланцях, дiаметр 80 мм
	шт
	1
	 

	 
	Арматура
	 
	 
	 

	26
	Установлення кранiв повiтряних
	комплект
	1
	 

	 
	ТРУБОПРОВОДИ
	 
	 
	 

	27
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром
20 мм
	м
	110
	 

	28
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром
25 мм
	м
	46
	 

	29
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром
32 мм
	м
	42
	 

	30
	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
дiаметром до 50 мм
	м
	198
	 

	31
	Ізоляція трубопроводів ізоляційним матеріалом
Thermaflex т.6мм
	м
	156
	 

	32
	Ізоляція трубопроводів ізоляційним матеріалом
Thermaflex т.9мм
	м
	42
	 

	33
	Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб дiаметром 50 мм
	м
	36
	 

	34
	Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб дiаметром 100 мм
	м
	170
	 

	35
	Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб ПЕ80 SDR 17 дiаметром 160х9,5
мм
	м
	32
	 

	36
	Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих
електрозварних труб дiаметром до 40 мм
	м
	8
	 

	37
	Грунтування металевих поверхонь за один раз
грунтовкою ГФ-021
	м2
	1,5
	 

	38
	Фарбування металевих грат, рам, труб дiаметром
менше 50 мм тощо бiлилом з додаванням колера за 2
рази
	м2
	1,5
	 

	 
	Санітарні прилади
	 
	 
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	39
	Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням
холодної та гарячої води
	к-т
	7
	 

	40
	Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним
бачком
	к-т
	4
	 

	41
	Установлення пiсуарiв настiнних [одиночних]
	к-т
	1
	 

	42
	Установлення раковин
	к-т
	3
	 

	43
	Установлення пiддонiв душових сталевих
	к-т
	2
	 

	 
	Обладнання
	 
	 
	 

	44
	Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном
масою до 0,1 т
	насос
	4
	 

	45
	Установлення трапiв дiаметром 50 мм
	к-т
	1
	 

	46
	Установлення трапiв дiаметром 100 мм
	к-т
	17
	 

	 
	Арматура
	 
	 
	 

	47
	Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах
iз сталевих труб дiаметром понад 50 до 100 мм
	шт
	3
	 

	48
	Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах
iз сталевих труб дiаметром понад 25 до 50 мм
	шт
	2
	 

	49
	Установлення клапанiв вентиляційних
	клапан
	1
	 

	 



	
ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

	 
	 

	На Пусконалагоджувальні роботи тепломеханічного устаткування

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№
п/п
	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів до 3
	Установ.
	4
	 

	2
	Насос відцентровий. Подача до 40 м3/год
	Насос
	2
	 

	3
	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год
	Насос
	6
	 

	4
	Вузол технологічний регулювання або захисту по
параметрах температури, відносної вологості, тиску або
витрати
	Вузол
	3
	 

	 



	

















ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

	 
	 

	На Внутрішні електромережі та освітлення. Будівля басейну

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№
п/п
	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Монтаж пристрою та пiдключення кабелiв або проводiв
зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв
розподiльного пристрою ВРУ (ВРУ1, ВРУ)
	пристрiй
	2
	 

	2
	Монтаж панелi та пiдключення кабелiв або проводiв
зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв ввiдного
пристрою з АВР
	пристрій
	1
	 

	3
	Монтаж панелi та пiдключення кабелiв або проводiв
зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв панелi
розподiльної (МЩО)
	пристрiй
	1
	 

	4
	Монтаж шафи та пiдключення кабелiв або проводiв
зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв розподiльної
шафи (ЩС-1, ЩС-2)
	пристрiй
	2
	 

	5
	Монтаж шафи та пiдключення кабелiв або проводiв
зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв розподiльної
силової шафи (ЩРВ-1, ЩРВ-2, ЩРВ-3, ЩРВ-4, ЩРВ-5)
	пристрiй
	5
	 

	6
	Монтаж станцiї та пiдключення кабелiв або проводiв
зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв станцiї
керування для автоматичного перемикання на резерв
(Y1-ЯУ, 2(ТХ),2.1(ТХ),3-ЯУ,3.1-ЯУ)
	пристрiй
	2
	 

	7
	Термодатчики
	шт
	11
	 

	8
	Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованiй проводцi
	шт
	12
	 

	9
	Установлення штепсельних розеток герметичних та
напiвгерметичних
	шт
	11
	 

	10
	Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй
проводцi, 1-клавiшних
	шт
	1
	 

	11
	Пост керування кнопковий загального призначення, що
установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi,
кiлькiсть елементiв поста до 3
	шт
	1
	 

	12
	Реле, установлюване на пультах i панелях
	шт
	1
	 

	13
	Пост керування кнопковий загального призначення, що
установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi,
кiлькiсть елементiв поста до 3
	шт
	20
	 

	14
	Коробка iз затискачами для кабелiв i проводiв перерiзом
жили до 10 мм2, що установлюється на конструкцiї на
стiнi або колонi, кiлькiсть затискачiв у коробцi до 6
	шт
	1
	 

	15
	Установлення розподiльних коробок
	шт
	7
	 

	16
	Монтаж коробки клемної, кiлькiсть затискачiв до 24х24
	шт
	3
	 




	1
	2
	3
	4
	5

	17
	Прокладання вiнiпластових труб, що поставляються
нормалiзованими елементами в комплектi, по стiнах i
колонах iз крiпленням накладними скобами, дiаметр
умовного проходу до 25 мм
	м
	37
	 

	18
	Монтаж вiнiпластових труб для електропроводки
дiаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах
пiд заливку
	м
	360
	 

	19
	Монтаж сталевих труб для електропроводки дiаметром
до 25 мм, укладених по конструкцiях
	м
	26
	 

	20
	Монтаж сталевих труб для електропроводки дiаметром
понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкцiях
	м
	61
	 

	21
	Монтаж сталевих труб для електропроводки дiаметром
понад 50 мм до 80 мм, укладених по конструкцiях
	м
	37
	 

	22
	Укладання труб каналiзацiйних азбестоцементних
дiаметром 100 мм в траншеї з розпорами
	м
	29,5
	 

	23
	Лоток по установлених конструкцiях, ширина лотка до
200 мм
	 м
	8
	 

	24
	Стояк збiрних кабельних конструкцiй [без поличок], маса
до 1,6 кг
	 шт
	8
	 

	25
	Провiдник заземлюючий приховано у пiдливцi пiдлоги з
круглої сталi дiаметром 10 мм
	 м
	23
	 

	26
	Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних
основах зi штабової сталi перерiзом 100 мм2
	 м
	15
	 

	27
	Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних
основах зi штабової сталi перерiзом 160 мм2
	 м
	94
	 

	28
	Пробивання борозен в бетонних стiнах та пiдлогах,
перерiз борозен до 24 см2
	м
	590
	 

	29
	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених
конструкцiях i лотках з крiпленням на поворотах i в кiнцi
траси, маса 1 м до 9 кг
	 м
	14
	 

	30
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах,
маса 1 м до 3 кг
	 м
	147
	 

	31
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах,
маса 1 м до 2 кг
	 м
	70
	 

	32
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах,
маса 1 м до 1 кг
	 м
	4073
	 

	33
	Провiд, що прокладається у лотках, сумарний перерiз
до 6 мм2
	 м
	130
	 

	34
	Короби металевi по стiнах i стелях, довжина короба до
2 м
	 м
	189
	 

	35
	Установлення щиткiв освiтлювальних групових масою
понад 6 кг до 10 кг у готовiй нiшi або на стiнi
	шт
	3
	 

	36
	Установлення трансформаторiв понижувальних
потужнiстю до 0,25 кВ.А
	шт
	2
	 

	37
	Установлення дзвоникiв електричних з кнопкою
	к-т
	2
	 

	38
	Свiтильник з люмiнесцентними лампами, що
установлюється окремо, на кронштейнах
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]
	 шт
	253
	 

	39
	Профiль перфорований монтажний довжиною 2 м
	 м
	255
	 

	40
	Установлення трансформаторiв понижувальних
потужнiстю до 0,25 кВ.А
	шт
	12
	 

	41
	Свiтильник для ламп розжарювання iз пiдвiшуванням на
гак у примiщеннях iз пiдвищеною вологiстю та пильнiстю
	 шт
	2
	 

	42
	Свiтильник для ламп розжарювання свiтловий настiнний
покажчик
	 шт
	16
	 

	43
	Кабель дво-, чотирижильний перерiзом жили до 16 мм2,
що прокладається з крiпленням накладними скобами
	 м
	2130
	 

	44
	Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованiй проводцi
	шт
	33
	 

	45
	Установлення штепсельних розеток герметичних та
напiвгерметичних
	шт
	9
	 



	1
	2
	3
	4
	5

	46
	Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй
проводцi, 1-клавiшних
	шт
	26
	 

	47
	Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй
проводцi, 2-клавiшних
	шт
	9
	 

	48
	Установлення вимикачiв герметичних i напiвгерметичних
	шт
	18
	 

	49
	Установлення перемикачiв утопленого типу при
схованiй проводцi
	шт
	2
	 

	50
	Установлення розподiльних коробок
	шт
	35
	 

	51
	Монтаж сталевих труб для електропроводки дiаметром
до 25 мм, укладених по конструкцiях
	м
	10
	 

	52
	Пробивання борозен в бетонних стелях, перерiз
борозен до 24 см2
	м
	390
	 

	 




	
	ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

	 
	 

	На Пусконалагоджувальні роботи електромереж

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№
п/п
	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору
розтіканню струму заземлителя
	Вимір.
	21
	 

	2
	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між
заземлителями і заземленими елементами
	_точ.
	45
	 

	3
	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола
«фаза - нуль»
	Струмопр
	36
	 

	4
	Фазування електричної лінії або трансформатора з
мережею, напруга до 1 кВ
	Фаз-ня
	75
	 

	5
	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і
інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі
електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам
і комутаційним апаратам
	Лінія
	75
	 

	6
	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим
або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм
до 50 А, напруга до 1 кВ
	шт
	60
	 

	7
	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим
або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм
до 200 А, напруга до 1 кВ
	шт
	9
	 

	8
	Захист максимальний струмовий прямої дії з одним реле
	Комплект
	6
	 

	 








	

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

	 
	 

	На монтаж технологічного обладнання

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№
п/п
	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Монтаж форсунок, дiаметр до 50 мм
	шт
	41
	 

	2
	Установлення донного зливу
	шт
	1
	 

	3
	Монтаж засувок, дiаметр умовного проходу 110 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]
	 шт
	1
	 

	4
	Монтаж приладу контролю рівня в акумуляторному
збірнику
	шт
	1
	 

	5
	Монтаж фільтра, дiаметр умовного проходу до 1600 мм
	 шт
	4
	 

	6
	Монтаж манометрів
	шт
	4
	 

	7
	Монтаж батареї п"ятиклапанної, дiаметр умовного
проходу 125 мм
[ручний привiд iз черв'ячною конiчною або цилiндричною
передачею]
	 шт
	4
	 

	8
	Монтаж стійок-тримачів
	шт
	4
	 

	9
	Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном
масою понад 0,1 до 0,2 т
	насос
	5
	 

	10
	Установлення станції фільтрувальної
	шт
	1
	 

	11
	Прокладання трубопроводiв труб ПВХ дiаметром до 200
мм
	м
	195
	 

	12
	Прокладання трубопроводiв труб ПВХ дiаметром до 140
мм
	м
	75
	 

	13
	Прокладання трубопроводiв труб ПВХ дiаметром 110 мм
	м
	25
	 

	14
	Прокладання трубопроводiв труб ПВХ дiаметром 90 мм
	м
	95
	 

	15
	Прокладання трубопроводiв труб ПВХ дiаметром 75 мм
	м
	15
	 

	16
	Прокладання трубопроводiв труб ПВХ дiаметром 63 мм
	м
	10
	 

	17
	Прокладання трубопроводiв труб ПВХ дiаметром до 50
мм
	м
	275
	 

	18
	Установлення кранiв ПВХ, дiаметром до 200 мм
	шт
	7
	 

	19
	Установлення кранiв ПВХ, дiаметром до 160 мм
	шт
	19
	 

	20
	Установлення кранiв ПВХ, дiаметром до 125 мм
	шт
	46
	 

	21
	Монтаж прожекторів світодіодних
	 шт
	14
	 

	22
	Установлення трансформаторiв потужнiстю до 0,25 кВ.А
	шт
	4
	 

	23
	Монтаж блока автоматики
	блок
	1
	 

	24
	Монтаж теплообмiнника
	шафа
	2
	 

	25
	Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном
масою до 0,1 т
	насос
	2
	 

	26
	Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах
iз сталевих труб дiаметром понад 25 до 50 мм
	шт
	2
	 


	1
	2
	3
	4
	5

	27
	Монтаж терморегуляторів
	шт
	2
	 

	28
	Монтаж інтелектуальної дозуючої станції
	шт
	1
	 

	29
	Монтаж УФ реактора
	шт
	1
	 

	30
	Установлення насосiв NK
	шт
	2
	 

	31
	Установлення форсунки бокової
	шт
	6
	 

	32
	Монтаж устаткування виду посудин або апаратiв без
механiзмiв у примiщеннi, маса устаткування 0,05 т
	шт
	1
	 

	33
	Установлення драбин
	шт
	4
	 

	34
	Установлення розподільчих доріжок
	шт
	5
	 

	 




	ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

	 
	 

	На Пусконалагоджувальні роботи технологічного устаткування

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№
п/п
	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1
	Установ.
	2
	 

	2
	Насос відцентровий. Подача до 150 м3/год
	Насос
	3
	 

	3
	Насос відцентровий. Подача до 100 м3/год
	Насос
	2
	 

	4
	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год
	Насос
	3
	 

	5
	Клапан регулюючий на трубопроводах систем
теплохолодопостачання триходовий з електричним,
пневматичним або гідравлічним приводом
	Клапан
	2
	 

	6
	Вузол технологічний регулювання або захисту по
параметрах температури, відносної вологості, тиску або
витрати
	Вузол
	2
	 

	7
	Елемент програмно-логічного керування, модуль
мікропроцесорного контролю
	шт
	1
	 

	8
	Інтелектуальна дозуюча станція, продуктивність понад
1000 т/доб.
	Вузол
	1
	 

	9
	УФ реактор SMP 35, проток 333 m3/h, автоочистка,
сталь 316, сенсорний LCD блок управління SITA (Італія).
	Установ.
	1
	 

	 



	ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

	 
	 

	На облицювання чаші басейну

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№
п/п
	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Механічне зачищення бетонних покриттiв
	м2
	601,26
	 

	2
	Армування дротяною оцинкованою сіткою
	м2
	601,26
	 

	3
	Грунтування бетоної поверхні
	м2
	601,26
	 

	4
	Бетоноконтакт
	м2
	601,26
	 

	5
	Штукатурення чаші по маякам
	м2
	508,02
	 

	 
	   матеріали, що використовуються для підготовлення 
	 
	 
	 

	6
	Улаштування гiдроiзоляцiї чаші басейну
	м2
	601,26
	 

	7
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт
	м2
	601,26
	 

	8
	Гiдравлiчне випробування чаші басейну
	шт
	1
	 

	 
	   матеріали, що використовуються для облицювання
	 
	 
	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 



	








ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

	 
	 

	На Благоустрій головного входу та озеленення

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№
п/п
	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв
основи з пiску
	м3
	39,15
	 

	2
	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз
щебеню фракцiї 40-70 мм з межею мiцностi на стиск
понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]
	м2
	261
	 

	3
	На кожний 1 см змiни товщини шару додавати або
виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3
	м2
	-261
	 

	4
	Улаштування одношарових асфальтобетонних
покриттiв дорiжок та тротуарiв iз дрiбнозернистої
асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см
	м2
	261
	 

	5
	Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу
	м
	75
	 

	6
	Розбивання дiлянки пiд озеленення
	м2
	124
	 

	7
	Очищення дiлянки пiд озеленення вiд смiття
	м2
	124
	 

	8
	Планування дiлянки пiд озеленення вручну
	м2
	124
	 

	9
	Пiдготовка ґрунту для влаштування партерного та
звичайного газонiв вручну з внесенням рослинної землi
шаром 15 см
	м2
	124
	 

	10
	На кожнi 5 см змiни товщини шару додавати або
виключати до норм 18-97-3, 18-97-4
	м2
	124
	 

	11
	Посiв газонiв партерних, мавританських та звичайних
вручну
	м2
	124
	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	



























ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

	 
	 

	На Тепломеханічна частина

	 
	 

	Умови виконання робіт 

	 
	 

	Об'єми робіт

	№
п/п
	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном
масою до 0,1 т
	насос
	8
	 

	2
	Установлення теплообмінникiв пластинчатих
	шт
	4
	 

	3
	Установлення пристрою для магнітної обробки води
	комплект
	1
	 

	4
	Установлення фiльтрiв для очищення води дiаметром
100 мм
	фiльтр
	1
	 

	5
	Установлення фiльтрiв для очищення води дiаметром
25 мм
	фiльтр
	1
	 

	6
	Прилади, що монтуються на технологiчному
трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний,
iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини;
проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-
метрiв], дiаметр трубопроводу до 50 мм
	шт
	1
	 

	7
	Установлення лічильників [водомiрiв] на фланцях
дiаметром 50 мм
	шт
	2
	 

	8
	Установлення клапанiв запобiжних одноважiльних
дiаметром до 25 мм
	клапан
	1
	 

	9
	Прилади, що монтуються на технологiчному
трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний,
iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини;
проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-
метрiв], дiаметр трубопроводу до 50 мм
	шт
	2
	 

	10
	Прилади, що монтуються на технологiчному
трубопроводi [расходомiр об'ємний, швидкiсний,
iндукцiйний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дiї; покажчик потоку рiдини;
проточнi датчики концентратомiрiв i щiльномiрiв, РН-
метрiв], дiаметр трубопроводу до 20 мм
	шт
	1
	 

	11
	Установлення грязьовикiв, зовнiшнiй дiаметр патрубка
до 108 мм
	шт
	2
	 

	12
	Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах
iз сталевих труб дiаметром до 25 мм
	шт
	9
	 

	13
	Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих
електрозварних труб дiаметром 50 мм
	м
	6
	 

	14
	Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих
електрозварних труб дiаметром 80 мм
	м
	30
	 




	1
	2
	3
	4
	5

	15
	Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих
електрозварних труб дiаметром 100 мм
	м
	15
	 

	16
	Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання
зi стальних електрозварних труб дiаметром 200 мм
	м
	4,8
	 

	17
	Прокладання трубопроводiв опалення зi сталевих
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 32 мм
	м
	20
	 

	18
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром
25 мм
	м
	12
	 

	19
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром
32 мм
	м
	54
	 

	20
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром
40 мм
	м
	10
	 

	21
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром
50 мм
	м
	12
	 

	22
	Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром
63 мм
	м
	52
	 

	23
	Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах
iз сталевих труб дiаметром до 25 мм
	шт
	6
	 

	24
	Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах
iз сталевих труб дiаметром понад 25 до 50 мм
	шт
	4
	 

	25
	Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах
iз сталевих труб дiаметром понад 50 до 100 мм
	шт
	3
	 

	26
	Установлення кранiв повiтряних
	комплект
	8
	 

	27
	Установлення термометрiв в оправi прямих або кутових
	комплект
	34
	 

	28
	Установлення манометрiв з триходовим краном
	комплект
	42
	 

	29
	Установлення термоманометрiв в оправi прямих або
кутових
	комплект
	12
	 

	30
	Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм цилiндрами,
напiвцилiндрами та сегментами з пiнопласту, товщина
iзоляцiйного шару 40 мм
	м
	90
	 

	31
	Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром вiд 89 до 133 мм
цилiндрами, напiвцилiндрами та сегментами з
пiнопласту, товщина iзоляцiйного шару 40 мм
	м
	50
	 

	32
	Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром вiд 159 до 273 мм
цилiндрами, напiвцилiндрами та сегментами з
пiнопласту, товщина iзоляцiйного шару 40 мм
	м
	5
	 

	33
	Грунтування металевих поверхонь за один раз
грунтовкою ГФ-021 /гратчастих поверхонь/ за два рази
	м2
	15
	 

	34
	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
фарбою БТ-177 срiблистою
	м2
	15
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